
Anexa 

la Regulamentul privind calitatea serviciilor de 

transport şi de distribuţie a gazelor naturale 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administraţie al ANRE 

nr.422/2019 din 22.11.2019 

Tabelul 1

                                                                                         

OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
Cauza, conform clasificării din pct. 18 Descriere detaliată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Trimestrul 

(I)

m.Bălţi bul. Eminescu 1 OSD PJ 13.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 1 OSD PJ 14.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 40 0 40 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi  str.Tiraspol 3 OSD PJ 16.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str.Tiraspol 5 OSD PJ 20.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 108 0 108 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. T.Vladimirescu 10 OSD PJ 21.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 8 0 8 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Tiraspol 7 OSD PJ 23.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Crilov 21/4 OSD PJ 28.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 30 0 30 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. 1 Mai 7A OSD PJ 30.01.2020 8.30 7h00min 7h00min 108 0 108 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Aerodromului 1 OSD PM 30.01.2020 10.15 7h20min 7h20min 0 2 2 N AT

În urma executării lucrărilor de terasment 

pentru conectarea conductei de gaz nou 

construite la cea in functiune,Cheptea Grigorie 

cu excavatorul JCB cu numărul de 

înmatriculare TAB 680 a deteriorat gazoductul 

subteran de presiune medie din polietilenă D 

110 mm. Pentru restabilirea gazoductului 

deteriorat, trebuie de schimbat tronsonul de 

gazoduct PE D 110 mm L= 1 m și două mufe 

D 110 mm.

m.Bălţi str. Strii 5A OSD PJ 03.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 27 0 27 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 1 OSD PJ 04.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 80 0 80 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 1 OSD PJ 06.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str.Al. Cel Bun 40 OSD PJ 10.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 108 0 108 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

Cauza  întreruperii

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali

în filiala "Bălţi-gaz" pentru a.2020

Raion Localitate

Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD

Nivelul de 

presiune       

(înaltă PÎ / 

medie PM / 

joasă PJ)

Data întreruperii
Ora 

întreruperii

Durata întreruperii
Numărul locurilor de consum, afectate de 

întrerupere (NCi)



OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
Cauza, conform clasificării din pct. 18 Descriere detaliată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cauza  întreruperii

Raion Localitate

Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD

Nivelul de 

presiune       

(înaltă PÎ / 

medie PM / 

joasă PJ)

Data întreruperii
Ora 

întreruperii

Durata întreruperii
Numărul locurilor de consum, afectate de 

întrerupere (NCi)

m.Bălţi str. Strii 13A OSD PJ 13.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 27 0 27 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
s.Sadovoe, str. Miciurin 

32
OSD PM 13.02.2020 9.39 4h41min 4h41min 115 4 119 N AT

 În urma executării lucrărilor de terasment 

pentru montarea conductei de canalizare de 

către SRL«AldeBars» , fără prezența 

reprezentantului SRL « Bălți-gaz », a fost 

deteriorat gazoductul subteran de presiune 

medie din polietilenă D 75 mm. Pentru 

restabilirea gazoductului deteriorat a fost 

schimbat tronsonul de gazoduct PE D 75 mm 

cu lungimea de 2 m.

m.Bălţi str. Strii 3 OSD PJ 17.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 3 OSD PJ 18.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 40 0 40 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 7 OSD PJ 20.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 7 OSD PJ 24.02.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 13 OSD PJ 02.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 13 OSD PJ 03.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str.Al. Cel Bun 44 OSD PJ 05.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 108 0 108 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Decebal 5A OSD PJ 09.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 10 0 10 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Șt. Cel Mare 1 OSD PJ 10.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 45 0 45 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Șt. Cel Mare 1 OSD PJ 12.03.2020 8.30 7h00min 7h00min 45 0 45 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 187 

PRM №151;№186
OSD PM 13.03.2020 9-00 9h00min 9h00min 2 0 2 P

Repararea gazoductului conform cererii 

consumatorului

m.Bălţi str. Strii 17 OSD PJ 16.03.2020 8.30 7h30min 7h30min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi bul. Larisa 2 OSD PJ 17.03.2020 8.30 7h30min 7h30min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Strii 17 OSD PJ 19.03.2020 8.30 7h30min 7h30min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Bulgara 120A OSD PJ 23.03.2020 8.30 7h30min 7h30min 64 0 64 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Șt. Cel Mare 6/1 OSD PJ 26.03.2020 8.30 7h30min 7h30min
72 0 72

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Șt. Cel Mare 6/2 OSD PJ 30.03.2020 8.30 7h30min 7h30min
72 0 72

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

Trimestrul 

(II)



OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
Cauza, conform clasificării din pct. 18 Descriere detaliată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cauza  întreruperii

Raion Localitate

Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD

Nivelul de 

presiune       

(înaltă PÎ / 

medie PM / 

joasă PJ)

Data întreruperii
Ora 

întreruperii

Durata întreruperii
Numărul locurilor de consum, afectate de 

întrerupere (NCi)

m.Bălţi str. Șt. Cel Mare 146 OSD PM 18.04.2020 23.25 10h35min 10h35min 28 0 28 N AT

De către o persoană necunoscută a fost închis 

dispozitivul de deconectare D150 de pe 

gazoductul de presiune medie.A fost efectuată 

livrare repetata a gazului în gazoductul de PM 

de la armatura de închidere D150mm de pe str. 

Șt. Cel Mare 146 pînă la PRM №112, 141, 

474, 431, 104, 105, 123, 124, 95, 307, 183, 

460.

m.Bălţi

Ovidiu 20, Tîmplarilor 

1A PRM 141, str. Șt. Cel 

Mare 140/13 PRGD 474
OSD PJ 19.04.2020 7.30 5h10min. 5h10min. 50 0 50 N AT

Livrare repetată a gazului  în gazoductul PJ de 

la PRM №141, 112, 474 la aparatele de gaze a 

consumatorilor.

m.Bălţi str. Independenței 10A OSD PJ 07.05.2020 8.30 3h20min. 3h20min. 24 0 24 P
Demontarea contorului presiune joasă din 

scară.

m.Bălţi
str. Al. Cel Bun 12, scara 

I, II
OSD PJ 13.05.2020 11.20 11h10min 11h10min 54 0 54 N AT

Consumatorul din apartamentul 50 singur a 

deconectat de la rețeaua de gaze cazanul și la 

reconectare a încurcat țeava de gaze cu cea de 

apă, în urma căruia  a umplut cu apă 

gazoductul subteran de presiune joasă D 89 

mm între scările I și II. Deasemenea au fost 

umplute cu apă contoarele de gaze din 

apartamentele № 29,47,50.

m.Bălţi
str.N.Iorga 10

OSD PJ 25.05.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str.N.Iorga 10

OSD PJ 26.05.2020 8.30 7h00min 7h00min
40 0 40

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str.N.Iorga 14

OSD PJ 28.05.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Strii 17

OSD PJ 02.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
PRGD 50, 55, 63, 437

OSD PJ 02.06.2020 9.00 7h00min 7h00min
190 0 190

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N.Iorga 18

OSD PJ 04.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Brancus 47 OSD PJ 05.06.2020 10.37 1h53min 1h53min 4 0 4 N AT

În urma executării lucrărilor de terasment 

pentru montarea conductei de canalizare de 

către SRL « Valis » fără prezența 

reprezentantului SRL « Bălți-gaz », a fost 

deteriorat gazoductul subteran de presiune 

joasă din polietilenă D 40 mm. Pentru 

restabilirea gazoductului deteriorat a fost 

schimbat tronsonul de gazoduct PE D 40 mm 

cu lungimea de  0,7 m.

m.Bălţi
str. N.Iorga 16

OSD PJ 09.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N.Iorga 16

OSD PJ 10.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
40 0 40

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N. Iorga 38

OSD PJ 11.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ



OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
Cauza, conform clasificării din pct. 18 Descriere detaliată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cauza  întreruperii

Raion Localitate

Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD

Nivelul de 

presiune       

(înaltă PÎ / 

medie PM / 

joasă PJ)

Data întreruperii
Ora 

întreruperii

Durata întreruperii
Numărul locurilor de consum, afectate de 

întrerupere (NCi)

m.Bălţi
str. N.Iorga 20

OSD PJ 15.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N.Iorga 20

OSD PJ 16.06.2020 8.30 7h00min 7h00min
40 0 40

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

Trimestrul 

(III)

m.Bălţi
str. B.Glavan 28A PRM 

48
OSD PM 08.07.2020 8.00 8h10min 8h10min 22 0 22 P Schimbul PRM conform Planului de investiții

m.Bălţi
SOT "Rassvet" PRM 74

OSD PM 09.07.2020 9.00 7h30min 7h30min 41 0 41 P Schimbul PRM conform Planului de investiții

m.Bălţi  PRM 194 str.P.Mușat OSD PM 14.07.2020 9.00 7h20min 7h20min 78 0 78 P Schimbul PRM conform Planului de investiții

m.Bălţi
PRM 266 str.Unghenilor 

22
OSD PM 15.07.2020 9.00 6h10min 6h10min 53 0 53 P Schimbul PRM conform Planului de investiții

m.Bălţi SOT "Izvoraș" PRM OSD PM 16.07.2020 9.00 8h00min 8h00min 67 0 67 P Schimbul PRM conform Planului de investiții

m.Bălţi
str. Voluntarilor 18;16, 

str. Pușchin 13;19;17, 

str.Șt.Cel Mare 91;89;93.

OSD PJ 16.07.2020 9.30 6h30min 6h30min 10 0 10 P

Reamplasarea gazoductului suprateran 

presiune joasa D 76 mm conform solicitării 

beneficiarului.

m.Bălţi
str. Tuhacevschi 1

OSD PJ 20.07.2020 8.30 7h00min 7h00min 28 0 28 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. P. Zadnipru 6B

OSD PJ 21.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
12 0 12

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi

str. Caraciobanu 84

OSD PM 21.07.2020 9.00 7h00min 7h00min 120 0 120 P

Reamplasarea gazoductului suprateran 

presiune medie D 76 mm conform solicitării 

beneficiarului.

m.Bălţi
str. Șt.cel Mare 7

OSD PJ 22.07.2020 8.30 7h00min 7h00min 100 0 100 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 5

OSD PJ 23.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. cel Mare 6/3

OSD PJ 27.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
72 0 72

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 1

OSD PJ 28.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
60 0 60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 8/1

OSD PJ 29.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
72 0 72

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 7

OSD PJ 30.07.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Păcii PRM 109; 180; 

93; 92; 175; 421; 155.
OSD PM 30.07.2020 9.00 7h00min 7h00min 139 0 139 P

Reamplasarea gazoductului suprateran 

presiune medie D 57 mm conform solicitării 

beneficiarului.

m.Bălţi
str. Suceava 9 

OSD PJ 03.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Sf. Nicolae 61

OSD PJ 04.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
12 0 12

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Al/ cel Bun 34

OSD PJ 05.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Sf. Nicolae 100

OSD PJ 06.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
14 0 14

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ



OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
Cauza, conform clasificării din pct. 18 Descriere detaliată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cauza  întreruperii

Raion Localitate

Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD

Nivelul de 

presiune       

(înaltă PÎ / 

medie PM / 

joasă PJ)

Data întreruperii
Ora 

întreruperii

Durata întreruperii
Numărul locurilor de consum, afectate de 

întrerupere (NCi)

m.Bălţi
str. Cahul 83A

OSD PJ 10.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
10 0 10

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Cahul 83B

OSD PJ 11.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
12 0 12

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 3

OSD PJ 12.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
45 0 45

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 15A

OSD PJ 13.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
108 0 108

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 17

OSD PJ 17.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
108 0 108

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 8

OSD PJ 18.08.2020 8.30 7h00min 7h00min
54 0 54

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi str. Ostrovschi 39 OSD PJ 18.08.2020 8.30 7h00min 7h00min 82 0 82 P
Lucrări de montare a gazoductului suprateran 

presiune joasa D 57 mm.

m.Bălţi
str. Suceava 19

OSD PJ 19.08.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 10

OSD PJ 20.08.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 12

OSD PJ 24.08.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 14

OSD PJ 25.08.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 16

OSD PJ 01.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 90 0 90 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 8/3

OSD PJ 02.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 16

OSD PJ 03.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Suceava 18

OSD PJ 07.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 108 0 108 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Pușchin 10

OSD PJ 08.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 8/2

OSD PJ 09.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Conev 40

OSD PJ 10.09.2020 8.30 7h00min 7h00min 44 0 44 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Laris 18

OSD PJ 14.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
40

0
40

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. 1 Mai 9B

OSD PJ 15.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
80

0
80

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Șt. Cel Mare 3

OSD PJ 16.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
45

0
45

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Crîlov 10

OSD PJ 17.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
30

0
30

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. 1Mai 9A

OSD PJ 21.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
80

0
80

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Ș.Aleiham 73

OSD PJ 22.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
45

0
45

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ



OST OSD Total
Locuri de 

consum ale CC

Locuri de 

consum ale CN
Total (10+11)

Programat/ Neprogramat 

(P/N)
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întrerupere (NCi)

m.Bălţi str. Soarelui 48;50 OSD PJ 23.09.2020 10.52 4h03min 4h03min 2 0 2 N AT

 În urma executării lucrărilor de terasment 

pentru montarea conductei de canalizare de 

către consumatorul Sereda Oleg, fără prezența 

reprezentantului SRL « Bălți-gaz », a fost 

deteriorat gazoductul subteran de presiune 

joasă din polietilenă D 32 mm. Pentru 

restabilirea gazoductului deteriorat, a fost 

schimbat tronsonul de gazoduct PE D 32 mm 

cu lungimea de 0,7 m .

m.Bălţi
str. Ș.Aleiham 73

OSD PJ 24.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
45

0
45

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. Ș.Aleiham 77

OSD PJ 28.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
60

0
60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N.Iorga 6

OSD PJ 29.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
60

0
60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

m.Bălţi
str. N.Iorga 6

OSD PJ 30.09.2020 8.30 7h00min 7h00min
60

0
60

P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului 

interior a blocului locativ

Trimestrul 

(IV) 2822

m.Bălţi str.Sciusev 11 OSD PJ 01.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 42 0 42 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți bl. Victorie 94/2 OSD  PJ 01.10.2020 9.00 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. T. Ciobanu 16 OSD  PJ 02.10.2020 9.00 3h 3h 1 1 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 101D OSD  PJ 02.10.2020 10.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 2 OSD PJ 05.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 56 0 56 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Eminescu 8 OSD  PJ 05.10.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. C. Ieșilor 5 OSD  PJ 05.10.2020 14.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi  str.N.Iorga  8 OSD PJ 06.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Al. cel Bun 2 OSD  PJ 06.10.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Șt. cel Mare 16 OSD  PJ 06.10.2020 10.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.N.Iorga 8 OSD PJ 07.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 40 0 40 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Cahul 83B OSD  PJ 07.10.2020 13.30 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 6 OSD PJ 08.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 80 0 80 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. T. Vladimirescu 11 OSD  PJ 08.10.2020 14.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Victorie 56 OSD  PJ 08.10.2020 14.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ
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consum ale CN
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m. Bălți str. Suceava 20 OSD  PJ 08.10.2020 15.00 1h 1h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Bulgara 130 OSD  PJ 09.10.2020 9.00 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 8 OSD PJ 12.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 80 0 80 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Beleacova 5 OSD  PJ 12.10.2020 9.00 2 2 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Larisa 2 OSD PJ 13.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Krîlov 3 OSD PJ 14.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 30 0 30 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Lesecico 22 OSD  PJ 14.10.2020 9.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 10 OSD PJ 15.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 80 0 80 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi bul.Eminescu 13 OSD PJ 19.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 72 0 72 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Suceava 18 OSD  PJ 19.10.2020 9.00 2h 2h 9 9 P
lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.Al.cel Bun 2 OSD PJ 20.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Suceava 3 OSD PJ 21.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.N.Iorga 24 OSD PJ 22.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. N. Iorga 10 OSD  PJ 22.10.2020 9.00 1h 1h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.Al-cel bun 4 OSD PJ 26.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Sereda 7 OSD  PJ 26.10.2020 13.20 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str.Tuhacevschi 12 OSD  PJ 27.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 10 10 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Bulgară 120 A OSD PJ 28.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 64 0 64 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Conev 40 OSD  PJ 28.10.2020 9.00 2h 2h 9 9 P
lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.Iorga 32 OSD PJ 29.10.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 101/3 OSD  PJ 30.10.2020 10.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str.Al.cel Bun 6 OSD  PJ 02.11.2020 8.30 1h 1h 54 0 54 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 35 OSD  PJ 02.11.2020 9.00 1h 1h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.Al.cel Bun 8 OSD PJ 03.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 54 0 54 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 121/2 OSD  PJ 03.11.2020 13.20 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.N.Iorga 30 OSD PJ 04.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Kievului 2 OSD PM 04.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 220 0 220 P
Conectarea gazoductului suprateran presiune medie 

D 25 mm in D 57 mm.
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m.Bălţi str.Conev 1 A OSD PJ 05.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 52 0 52 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Conev 1A OSD  PJ 06.11.2020 14.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.Conev 3 OSD PJ 09.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Conev 3 OSD PJ 10.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 40 0 40 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 121/1 OSD  PJ 10.11.2020 9.00 3h 3h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi str.N.Iorga 30 OSD PJ 11.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 60 0 60 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi str.Conev 1 OSD PJ 12.11.2020 8.30 7h00min 7h00min 80 0 80 P
Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior a 

blocului locativ

m.Bălţi

s.Sadovoe intersectia 

dintre srazile St. Cel 

Mare si str. Orehovaia.

OSD PM 12.11.2020 10.00 6h00min 6h00min 133 4 137 N AT

  În urma executării lucrărilor de terasment pentru 

montarea conductei de canalizare de către Chiver 

Iurii, fără prezența reprezentantului SRL « Bălți-gaz 

», a fost deteriorat gazoductul subteran de presiune 

medie din polietilenă D 75 mm. Pentru restabilirea 

gazoductului deteriorat a fost schimbat tronsonul de 

gazoduct PE D 75 mm cu lungimea de 1 m.

m. Bălți str. Suceava 7 OSD  PJ 13.11.2020 10.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Eminescu 13 OSD  PJ 16.11.2020 9.00 1h 1h 36 36 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Stamati 14 OSD  PJ 19.11.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. B. Glavan 21 OSD  PJ 20.11.2020 13.20 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. N. Iorga 30 OSD  PJ 23.11.2020 14.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Larisa 16 OSD  PJ 24.11.2020 9.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Belousov 4 OSD  PJ 26.11.2020 10.00 1h 1h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Sf. Nicolae 3 OSD  PJ 27.11.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Suceava 18 OSD  PJ 27.11.2020 13.20 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. B. Glavan 29 OSD  PJ 30.11.2020 9.00 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Bulgara 41 OSD  PJ 30.11.2020 14.00 1h 1h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 121/3 OSD  PJ 01.12.2020 9.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Șt. cel Mare 8/3 OSD  PJ 01.12.2020 10.00 1h 1h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. T. vladimirescu 65 OSD  PJ 02.12.2020 13.20 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Șt. cel Mare 37 OSD  PJ 03.12.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ
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m. Bălți str. Bulgara 172A OSD  PJ 03.12.2020 14.00 3h 3h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. V. Puiu 24 OSD  PJ 04.12.2020 10.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m.Bălţi bul.Larisa 7 OSD PJ 04.12.2020 14.18 1h54min 1h52min 20 0 20 N AT

Consumatorul din apartamentul 99 singur a 

deconectat de la rețeaua de gaze încălzitorul de apă 

și l-a reconectare a încurcat țeava de gaze cu cea de 

apă, în urma căruia  a umplut cu apă gazoductul de 

presiune joasă D 25 mm în scara V. 

m. Bălți str. Larisa 12 OSD  PJ 04.12.2020 15.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Conev 3 OSD  PJ 09.12.2020 15.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

R-nul Rîșcani s.Corlăteni str.Păcii 3 OSD PJ 09.12.2020 20.05 20h35min 20h35min 1 0 1 N AT

Consumatorul din r-nul Rîșcani s. Corlăteni, str. 

Păcii 3, Păscaluță V.  singur a deconectat de la 

rețeaua de gaze încălzitorul de apă și la reconectare 

a încurcat țeava de gaze cu cea de apă, în urma 

căruia  a umplut cu apă gazoductul subteran de 

presiune joasă PE D 32 mm. De asemenea a fost 

umplut cu apă contorul de gaze la adresa mai sus 

menționată .

m. Bălți str. Colesov 1 OSD  PJ 10.12.2020 9.00 2h 2h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. C. Ieșilor 109 OSD  PJ 10.12.2020 13.20 3h 3h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Bulgara 152 OSD  PJ 16.12.2020 10.00 1h 1h 5 5 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Independenței 37 OSD  PJ 17.12.2020 14.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Suceava 7 OSD  PJ 22.12.2020 10.00 1h 1h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. P. Boțu 87 OSD  PJ 24.12.2020 9.00 1h 1h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

m. Bălți str. Decebal 168 OSD  PJ 30.12.2020 14.00 2h 2h 9 9 P
Lucrări de instalare a unui aparat adăugător în 

apartamentul blocului locativ

12665
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